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INFORME DE ENSAYO

Inscripcion MINVU Res. Ex. N° 01275 del 29-02-2016

Informe N° 1.091.247

Ensayo de resistencia al fuego segin NCh935/2.0184
NCh935/2.0f84 Prevencién de incendio en edificios - Ensayo de resistencia al fuego - Parte 2:
Puertas y otros elementos de cierre.

Procedimiento SlI-PP-353 Procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al fuego de
puertas y otros elementos de cierre.

Solicitante:

Corbetta Chile Ltda.

Camino la Vara N°9, San Bemardo. Teléfono: +56 2 25291938
Santiago, Chile

Elemento: sistema puerta-marco, una hoja, madera

El resultado obtenido no avala producciones, pasadas, presentes o futuras y es vdlido sdlo para el elemento ensayado, bajo las condiciones
estipuladas en el presente documento, ya que el valor de la resistencia al fuego puede variar si se cambian los detalles constructivos. Este
informe no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio,

No se permite la utilizacién de la marca IDIEM o su logo, a excepcidn gue sea autorizado en forma escrita.
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Secclidn Ingenieria Contra Incendios
Plaza Ercilla 883, Santiago. Fono: 2978 41 30
Laboratorio de Incendios, Salomén Sack 840, Cerdllos.
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